
0

0

0

50

Støttemur mot terreng

Støttemur mot terreng

B
al

lfa
ng

er
ne

tt 
5*

67
m

B
al

lfa
ng

er
ne

tt 
5*

67
m

Gjerde for å sluse
brukere ut over rist

Gjerde 1m

Gjerde 1m

Gjerde 1m

Eksisterende port

Sluse_m_rist

Snølagring

Eksisterende trapp
erstattes med ny trapp

Port_m_rist

Tilkobling til
eksisterende
gangveg

Sluse_m_rist

Nytt garderobebygg (ikke koordinatriktig)

Beholde eksisterende mur

Sikkerhetssone

Sikkerhetssone Sikkerhetssone

Publikumsplatå Trapp opp til platå

Snølagring Snølagring

Eksisterende
trapp skal fjernes

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

PUMPEHUSET
(sjøvannspumper)

NETTSTASJON 7955

SJØVANNSRØR

ALTERNATIV TRASE

I GANGVEI I UNDERGANG

RØR
1x110 + 1x50

RØR
5x110 + 3x50

RØR
3x110 + 2x50

RØR
2x75 + 2x50

RØR
1x75 + 1x50

RØR
1x75 + 1x50

BAKKEFØLERE

RØR
1x50

RØR
1x50

EVT. NYTT TEKNISK
BYGG (ENERGISENTRAL)
PLASSERING IKKE ENDELIG
BESTEMTHOVEDTAVLE

432.001

TREKKEKUM

RØR
1x75 + 1x50

RØR
1x75 + 1x50

RESERVERØR
1x75 + 1X50
AVSLUTTES 
INNTIL MUR

LYSMAST LYSMAST

LYSMASTLYSMAST

RØR
6x110 + 2x50

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.

Revisjon

Målestokk

TegningsnummerOppdragsnummer

1 : 500

1

Molde Eiendom KF

E-10-40-00-015197142

Lubbenes kunstgressbane
Situasjonsplan elektro
Elektro

F0

AgHjeF0
Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

1 2020-05-08 Tilbudstegning EiMor KIAnd


	Sheets
	E-10-40-00-01 - Situasjonsplan elektro


