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Heissjakt Del A
1xDobbeltvegget rør PVC IKT

Ø=50 mmø
UK=39125

Heissjakt Del A
1xDobbeltvegget rør PVC IKT

Ø=50 mmø
UK=39125

Underfordeling Del A
2xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

Ø=110 mmø
UK=39095

2xGlatte rør PVC Elkraft
Ø=50 mmø
UK=42875

Glatte rør PVC IKT
Ø=50 mmø
UK=43075

Dobbeltvegget rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43310

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

Cu-Wire 25q
UK=43397

Cu-Wire 25q
UK=38897
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Cu-Wire 25q
UK=39097 Cu-Wire 25q

UK=39097
Cu-Wire 25q
UK=39097

C
u-

W
ir
e
 2

5
q

U
K

=
4
3
3
8
7

Cu-Wire 25q
UK=43397

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis
Cu-Wire 25q
UK=39097

Cu-Wire 25q
UK=39097

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis

C-Press/Termittsveis C-Press/Termittsveis
Cu-Wire 25q
UK=43387

Cu-Wire 25q
UK=39097

Cu-Wire 25q
UK=39097

Cu-Wire 25q
UK=39097

Cu-Wire 25q
UK=39097

C-Press/Termittsveis

PN 25q
UK=43817

Cu-Wire 25q
UK=39097

PN 25q
UK=43817

PN 25q
UK=43817

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Forbindelse til
armering

Til IKT fordeling Del A

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=39040

2xFiberrø
r

Ø=40 m
mø

UK=39040

2xDobbeltvegget rø
r P

VC Elkraft

Ø=110 m
mø

UK=39095

Heissjakt Del A
1xDobbeltvegget rør PVC IKT

Ø=50 mmø
UK=39125

Heissjakt Del A
2xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

Ø=50 mmø
UK=39125

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43345

Til underfordeling 2.etg.Del C
1xDobbeltvegget rør PVC IKT

Ø=110 mmø
UK=43310

C-Press/Termittsveis

Hovedjordskinne

ElkraftxRektangulær Trekkekum
TK2 900

OK=43901

ElkraftxSirkulær 1200x600
OK=43901

Trekkekum utendørs
ElkraftxSirkulær 1200x600

OK=39501

Trekkekum utendørs
ElkraftxRektangulær Trekkekum

TK1 500
OK=39201

Rør i påståp til utendørs
varmekabel og bakkeføler

4xDobbeltvegget rør PVC Elkraft
Ø=25 mmø
UK=43808

Rør i påståp til utendørs
varmekabel og bakkeføler
4xGlatte rør PVC Elkraft

Ø=25 mmø
UK=39508

Rør i påståp til utendørs
varmekabel og bakkeføler
4xGlatte rør PVC Elkraft

Ø=25 mmø
UK=39508

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
3
9
5
1
7

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
3
9
5
1
7

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
4
3
8
1
7

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
4
3
8
1
7

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
3
9
5
1
7

P
N

 2
5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
3
9
5
1
7

C
u-

W
ir
e
 2

5
q

Ø
=

6
 m

m
ø

U
K

=
3
9
0
9
7

PN 25q
UK=39097

Heissjakt Del A
2xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

Ø=50 mmø
UK=39125

Til utvendig trekkekum
2xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

Ø=110 mmø
UK=43105

Til underfordeling 2.etg.Del C
2xGlatte rør PVC Elkraft

Ø=110 mmø
UK=43285

Til underfordeling 2.etg.Del C
2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43345

Dobbeltvegget rø
r P

VC IK
T

Ø=110 m
mø

UK=39005

Til utvendig trekkekum
2xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

UK=39095UK=38807

Dobbeltvegget rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43310

Til utvendig trekkekum
2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43345

Jordspyd
L=6m

PN 50q
UK=39097

Y= 6546947893
X= 329488501
C + 43901

Y= 6546852281
X= 329482600
C + 39501

Y= 6546831973
X= 329457479
C + 39201

Dobbeltvegget rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43130

Y= 6546947884
X= 329475113
C + 43901

Y= 6546948024
X= 329447869
C + 43365

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43165

10xDobbeltvegget rør PVC Elkraft
Ø=110 mmø
UK=43335

Fra nettstasjon
10xDobbeltvegget rør PVC Elkraft

Ø=110 mmø
UK=42426

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43180

Glatte rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43145

Glatte rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43310

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43345

Til utvendig trekkekum
2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43345

Til utvendig trekkekumxGlatte rør
PVC IKT

Ø=110 mmø
UK=43310

Glatte rør PVC IKT
Ø=110 mmø
UK=43145

2xFiberrør
Ø=40 mmø
UK=43180

ElkraftxRektangulær Trekkekum
TK2 900

OK=43901

Til fettutskiller
2xGlatte rør PVC Elkraft

UK=42884

PN 25q
UK=39097

C-Press/Termittsveis

Grube 
hovedfordeling 
Elkraft plan 1

Grube underfordeling 
Elkraft plan 2

Grube underfordeling 
Elkraft plan 2

Vanntett gjennomføring som 
Roxtex 100/110 skal vurderes 
for alle rørgjennomføringer

Vanntett gjennomføring som 
Roxtex 100/110 skal vurderes
for alle rørgjennomføringer

Jordspyd for overspenning, 
føres kortest mulig vei til 
hovedjordskinne i hovedtavle 

4xGlatte rør PVC Elkraft
Ø=50 mmø
UK=43075

Instøpningsboks Schnieder INS50045 
OL50 15Mod for lyd og lys

4xGlatte rør PVC Elkraft
Ø=50 mmø
UK=43495

NB! For å hindre vannintrengning i bygget SKAL vanntett gjennomføring for alle rør og kabler skal vurderes
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