
Overbygg 3 x 3 m

+ 6,45 m

Avkjøring for PSEksiterende adkomstveg

Terreng tilpasses

Eksisterende terreng

+ 6,15 m

Terreng senkes ca. 1 m

Eidvegen

5%

+2,76 m

Ø180 PE pumpeledning

+4,52 m

Ø2000 pumpekum

Avkjøringslomme

dreneres mot veg

Dør mot veg for

enkel brøyting
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Bratt skråning avklares med

byggherren
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+6,45 m

Ø200 PE overløpsledning via mengdemåler

Terreng senkes ca. 1 m

Terreng tilpasses

Ø1400 innløpskum

Ø2000 pumpekum

Ø180 PE pumpeledning

Eksisterende terreng

Dør mot veg for

enkel brøyting

+6,15 m

+2,76 m

Overløpskant +5,18 m

+4,26 m

kt 6,16 m

+4,52 m

Ø200 PE innløpsledning

Overbygg 3 x 3 m

Tilkobles eksisterende Ø160 PVC SP.

Batek-kobling mellom PE og PVC ved

bruk av PE kum

RIA hydraulisk stengeventil
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