
A4

Oppdragsnummer:

Oppdragsgiver:

Oppdrag:

Dato:

Nr:

Løpenr.TypeSys.Fag Etg.ByggKompleks

Tegningsliste

Tegningsnummer
Tittel/tekst Ark Mål Rev. Rev.dato

C:\Users\hmanor\Documents\Bodin VGS  - 2020_heidi.martinsen@ramboll.no.rvt

004

1350021927

Nordland Fylkeskommune

Bodin VGS

23.10.2020

00-E-549-20-HJ001 Nivå 00 Bygg H-J - Dørmiljø A1 1:100 A 23.10.2020
01-E-549-20-101 Nivå 01 Bygg E-F-G-K - Dørmiljø A0+ 1721x841 1:100 A 23.10.2020

01-E-549-20-HJ101 Nivå 01 Bygg H-J - Dørmiljø A1 1:100 A 23.10.2020
02-E-549-20-201 Nivå 02 Bygg A-B-C-D-E-F-G-K - Dørmiljø A0+ 1721x841 1:100 A 23.10.2020

02-E-549-20-HJ201 Nivå 02 Bygg H-J - Dørmijø A1 1:100 A 23.10.2020
03-E-549-20-301 Nivå 03 Bygg A-B-K Dørmiljø A0+ 1721x841 1:100 A 23.10.2020
03-E-549-20-302 Nivå 03 Bygg D-E-F-G Dørmiljø A0+ 1721x841 1:100 A 23.10.2020

03-E-549-20-HJ301 549-Nivå- 03 H-J - Dørmiljø A1 1:100 A 23.10.2020
04-E-549-20-401 Nivå 04 Bygg A-B-E-F Dørmiljø A0 1:100 A 23.10.2020
05-E-549-20-501 Nivå 5 Bygg A-B  Dørmiljø A0 1:100 A 23.10.2020
06-E-549-30-601 Nivå 06 Bygg A-B Dørmiljø A0+ 1721x841 1:100 A 23.10.2020



Sj
ak

t

Sjakt

In
sp

.lu
ke

44680

50
00

50
00

50
00

5110 5110 5110 5110 4600 4910 4910 4910 4910

32

33

34

31

T11
BRTRom

T12
Fradragsareal

T13
Fradragsareal

Teknisk rom
001

Inspeksj ons-
gang

Kjemikalielager
Lager
/Kjemikalier
004

002

003

0201
0203

0202

H
J

EI60

EI60

EI60

EI60

f

32

edcba

33

34

35

36

37

38

39

g h i j

31

a*

Knappvrider inv.
blindes utv.

d

d

f

32

edcba

33

34

35

36

37

38

39

g h i j

31

A

a*

B

Br

D

d

h

LL

Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.
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Symboler:

Til rømningsvei

Dører:

EI₂ 60-Sa [B60]

Konstruksjoner
EI 60 [B60]

Skravurer:
Rømningsvei

Informasjon
Risikoklasse: 5

Brannklasse: 2

Hovedbæresystem: R 60 [B 60]

Annet

Tegningene er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 20.12.2018, og skal leses
sammen med denne.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

H J

L

Symboler:

Til rømningsvei Utgang til det fri

Angrepsvei Hovedangrepsvei

Dører:

E 30-CSa [F30S]

E 90-Sa [F90]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 60-Sa [B60]

Vinduer:

EI 30

Konstruksjoner
EI 60 [B60]

Skravurer:
Rømningsvei

Informasjon
Risikoklasse: 5

Brannklasse: 2

Hovedbæresystem: R 60 [B 60]

Annet
Tegningene er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 20.12.2018, og skal leses
sammen med denne.
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Symboler:

Til rømningsvei

Dører:

EI₂ 30-CSa [B30S]

EI₂ 60-Sa [B60]

Konstruksjoner
EI 60 [B60]

Informasjon
Risikoklasse: 5

Brannklasse: 2

Hovedbæresystem: R 60 [B 60]

Annet
Tegningene er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 20.12.2018, og skal leses
sammen med denne.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

L

Symboler:

Til rømningsvei Utgang til det fri

Betjeningspanel
røykventilasjon

Angrepsvei

Hovedangrepsve
i

Dører:

E 30-CSa [F30S]

EI₂ 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 30-CSa [B30S]

EI₂ 60-Sa [B60]

EI₂ 60-CSa [B60S]

EI₂ 60-CSa A2-s1,d0 [A60S]

Vinduer:

EI 120

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

REI 120-M A2-s1,d0 [A120]

E 30 [F 30]

EI 60 [B60]

Skravurer:
Rømningsvei

Informasjon
Risikoklasse: 2/3/5

Brannklasse: 2/3

Hovedbæresystem brannklasse 2: R60

Hovedbæresystem brannklasse 3: R90 A2-s1,d0

Annet
Tegningen er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018, og skal leses
sammen med denne.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

L

Symboler:

Til rømningsvei Utgang til det fri

Betjeningspanel
brannalarm

Angrepsvei

Dører:

E 30-CSa [F30S]

EI₂ 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 30-CSa [B30S]

EI₂ 60-Sa [B60]

EI₂ 60-CSa [B60S]

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

EI 60 [B60]

REI 120-M A2-s1,d0 [A120]

Skravurer:
Rømningsvei

Sprinklet område

Informasjon
Risikoklasse: 2/3/5

Brannklasse: 2/3

Hovedbæresystem brannklasse 2: R60

Hovedbæresystem brannklasse 3: R90 A2-s1,d0

Annet
Tegningen er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018, og skal leses
sammen med denne.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

L

Symboler:

Rømningsvindu Til rømningsvei

Utgang til det fri Angrepsvei

Dører:

E 30-CSa [F30S]

E 90-Sa [F90]

EI₂ 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 60-Sa [B60]

Vinduer:

EI 60

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

E 30 [F 30]

EI 60 [B60]

REI 120-M A2-s1,d0 [A120]

Skravurer:
Rømningsvei

Sprinklet område

Fluktvei

Informasjon
Risikoklasse: 2/3

Brannklasse: 2/3

Hovedbæresystem brannklasse 2: R60

Hovedbæresystem brannklasse 3: R90 A2-s1,d0

Annet
Tegningen er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018, og skal leses
sammen med denne.

A0L

REGION NORD - BODØ
Rambøll, Postboks 1363, Olav V. gt. 100
N-8001 Bodø

Prosjektfase
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LøpenrTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

L

Symboler:

Rømningsvindu Til rømningsvei

Utgang til det fri Angrepsvei

Dører:

E 30-CSa [F30S]

E 90-Sa [F90]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 30-CSa [B30S]

EI₂ 60-Sa [B60]

Vinduer:

E 30

EI 30

EI 60

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

E 30 [F 30]

EI 60 [B60]

REI 120-M A2-s1,d0 [A120]

Skravurer:
Rømningsvei

Sprinklet område

Fluktvei

Informasjon
Risikoklasse: 2/3

Brannklasse: 2/3

Hovedbæresystem brannklasse 2: R60

Hovedbæresystem brannklasse 3: R90 A2-s1,d0

Annet
Tegningen er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018, og skal leses
sammen med denne.
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REGION NORD - BODØ
Rambøll, Postboks 1363, Olav V. gt. 100
N-8001 Bodø

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon StatusRevisjon

LøpenrTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenrTypeSystemFag

Etg

Etg

A

A
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.
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D E F G
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L

Symboler:
Til rømningsvei Utgang til det fri

Angrepsvei

Dører:
E 30-CSa [F30S]

E 90-Sa [F90]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 60-Sa [B60]

EI₂ 60-CSa [B60S]

Vinduer:
EI 60

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

E 30 [F 30]

Skravurer:
Rømningsvei

Sprinklet område

Informasjon
Risikoklasse: 2/3

Brannklasse: 3

Hovedbæresystem: R 90 A2-s1,d0

Tegningene er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018 og skal leses
sammen med denne. Den har ikke status som
byggetegning.
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Smekklås/
sylinder
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LL

Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G

KA
BC

L

Symboler:

Til rømningsvei

Dører:

E 30-CSa [F30S]

E 90-Sa [F90]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 60-Sa [B60]

Vinduer:

EI 60

Konstruksjoner
EI 60 A2-s1,d0 [A60]

E 30 [F 30]

Skravurer:
Rømningsvei

Informasjon
Risikoklasse: 2/3

Brannklasse: 3

Hovedbæresystem: R 90 A2-s1,d0

Tegningene er å anse som vedlegg til brannteknisk
tilstandsvurdering datert 16.11.2018 og skal leses
sammen med denne. Den har ikke status som
byggetegning.
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Adgangskontroll Online

Adgangskontroll offline
dørbladleser

Brannstyrt I/O fra brannsentral

Brannstyrt med 24V driftsspenning
fra brannsentral

Dørautomatikk

Dørlukker mekanisk

Holdesignal for å holde dørblad
åpen (Dørmagnet)

Lukket og låst tilbakemelding

BAD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll online, Dørautomatikk

BADD Brannstyrt- Åpner ved utløst brannalarm,
Adgangskontroll begge sider online, Dørautomatikk

Dh Dørautomatikk, Holdesignal for å holde dørene åpne

2Dh

BAA2D Brannstyring- Åpner ved utløst brannalarm, Adgangskontroll begge
sider online, Dørautomatikk.

a*d Adgangskontroll offline dørbladleser, dørlukker.

Dørautomatikk begge felt, Holdesignal for å holde dørene åpne

SYMBOLER DØRMILJØ:

a*G Adgangskontroll geosylinder.

D E F G
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BC
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