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FORKLARINGER
1. Alle stikk i rom 6 og 7 monteres på høyde +1500.
2. -
3. -

1. -
2. -
3. -

ANVISNINGER

HENVISNINGER
1. -
2. -
3. -

SYMBOLFORKLARING
Armaturskinne
-
Kabelstige. Striplet trinn angir 
knekkpunkt for høydeendring
Trekkerør, 2D (lxb). For 1D er 
den vist som striplet linje (l)

Kabelstige, vertikal
Kabelstige, høykant
Kabelkanal
Kabelkanal, vertikal (KKV)

Jordspyd
- Tilkobling til armering

-

Skjøtepunkt

Lysarmatur

Markeringslys, høyre

Lysarmatur, nedhengt
- Lysarmatur, på vegg

Lysarmatur, innfeltLysarmatur, utenpåliggende
-
Lysarmatur, innfelt
-

Lysrør, 2 rør

VarmekabelOvn

Stikkontakt, 3-polt
Industri/rundstift

Fordeling

Stikkontakt

Skråstilte uttak plasseres 

Stikkontakt, 2-veis m/jord

Bryter

Bryter, 1-polt

Bryter, 2-polt
Bryter, serievender

Dimmer

Bevegelsesføler

Bevegelsesføler, i/tak

Lysføler (lux)

Termostat

Tilleggssymbol for utstyr 
montert innfelt / i kanal

Tilleggssymbol for uttak 
montert i kanal

Koblingsboks, påveggTilkoblingspunkt for utstyr 
levert av andre Koblingsboks, innfeltSammenkobling av en eller 
flere kabler. Angir ikke punkt 
for koblingsboks

Ledelys

1

1

B B

2

2

3

3

4

4

A A

Dør aut.

500W

500W

200W

Dør aut.

Dør aut.

2
HCWC
5,6 m²

4
BK

2,5 m²

3
VF

4,1 m²

5
WC

2,1 m²

6
Room

103,9 m²
7

Room
63,6 m²

VVB

Compressor
Avfukter

Vifte

Vifte

1500W

1500W 1500W 1500W

Ringjord rundt tilbygg.

Tjømemuffe

=433.101-XF008 =433.101-XF006

=433.101-XF004

=433.101-XF005
=433.101-XF007

=433.101-XF010

=433.101-XF013

=433.101-XF012=4
33

.1
01

-X
F0

09

=433.101-XF011

Dør aut.

b=60
UK +2 480

b=60
UK +2 480

b=60
UK +2 480

b=60
UK +2 480

-UP001T

-UP002T

-UP002T

-UP003T -UP003T

Armaturer demonteres og remonteres.
Nytt kursopplegg er medtatt.

Armaturer skal ikke demonteres.
Nytt kursopplegg er medtatt. Tegningsnummer Revisjon

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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