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Påkobling overvann

Påkobling overvann og spillvann.

Flomveg og foreslått plassering Fordrøyning.

Overvannsledning
Spillvannsledning
Vannledning Kum

Sandfang

Overvannsledning
Spillvannsledning
Vannledning Kum, brannvannkum

TEGNFORKLARING
Eksisterende

Prosjektert

MERKNADER

Brannkum, ny

50 m slangeutlegg - branndekning
Annet

Trekkerør mell. VK

Påkobling vann

Fjell er antatt FKB -0,5 m

Alle høyder på kummer, overdekning ol. må sjekkes mot
endelig prosjektert overflate av totalprosjekterende.

Solheimtunet. Påkobling vann. Ny vannkum

Solheimtunet. Påkobling OV og SP. Bores i kumvegg
AF7450

Parsellgrense VA BBH
Parsellgrense VA Solheimtunet

VA

Generelt.
NB! Fra AF 7450 og VK7451 ved hovedveg og opp til og med V4 skal bygges av
Solheimtunets entreprenør. Parsellgrense viser start og slutt anlegg som skal bygges
under BBH entreprise.

Overvann:
Overvannsledning kobles til i kum 7454 vest for bygget og tar alt overvann og drens fra
sør øst og vestsiden av bygget.
Drens på nordsiden føres til tilkobling mot kum 7468 i nord.

Spillvann:
Kobles til kum 7470 i nord.

Vann:
Kobles til ny kum V2 i nord.

Brannvann:
Nye vannkumer dekker sørsiden. Ringledning mellom eks. VK 7451 og V2 sørger for
gjennomstrømning.

Overvann og sluker:
Da uteområder og asfalterte arealer ikke er 100 % detaljert i denne fasen, så er heller
ikke fallplan og sluker ferdigstilt. Dette må gjøres i totalentreprisen.

Overvann og fordrøyning:
Hvis kommunen krever at overvannet skal fordrøyes, så kan dette løses med et
rørmagasin mellom O2 og O3.
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