
Sengeområder 
(2,5 m bred korridor med himling 2,5 m)

Føde/barsel
(2,5 m bred korridor med himling 2,4 m)

Generelt/Poliklinikk
(2,4 m bred korridorer med himling 2,6 m)

Generelt/Poliklinikk
(2,5 m bred korridorer med himling 2,6 m)

Lab-området
(1,8 m bred korridorer med himling 2,5 m)

Observasjon
(2,5 m bred korridorer med søyler og himling 2,6 m)

Akutten
(2,5 m bred korridorer x3 med himling 2,6 m)

Apotek
(1,8 m bred korridorer x1 med himling 2,x m)

Operasjon
(2,5 m bred korridorer x2 med himling 2,x m)

Radiologi
(2,5 m bred korridorer x2 med himling 2,x m)

Korridorsnitt - Sengeområdet

Netto etasjehøyde

Himlingshøyde i korridor

Himlingstykkelse

Netto høyde for 
teknikk over korridor

Høyde tverrbjelke

Krysningssone 200 mm, cl+3350

Himlingshøyde i rom

Himlingstykkelse

Netto høyde for teknikk over rom

Kjøling 4x 54 mm, cl+3750

Gass 2x 22 mm, 2x 28 mm, cl+3550

Sprinkler DN100, cl+2850

KV og VV, cl+ 3050

Ventilasjon 2x ø400, cl+3675

Ventilasjonssjakt på 
denne siden av korridor

Plan 07  +39.20
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Plan 07  +39.20

5008

Plan 07

39,20 m

50085008

Varme 2x 42mm, cl+3550

Varme 2x 42mm, cl+3550 Overvann DN75, cl+ 2850
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Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600

Himlingshøyde i korridor

Himlingstykkelse

Netto høyde for 
teknikk over korridor

Krysningssone 200 mm, cl+3375

Netto høyde for teknikk over rom

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Ventilasjon CAV 2x ø500, cl+3775

Himlingshøyde i rom

VVC 28 Cu, VV 42 Cu, KV 54 Cu,  cl+3100

Krysningssone 200 mm, cl+3375
Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Ventilasjon 2x ø500, cl+3775

Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600

Netto etasjehøyde

Høyde tverrbjelke

Korridorsnitt - Akuttområdet

Ventilasjon VAV 2x ø500, cl+3775

Korridorbredde Korridorbredde

Korridorbredde

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

VVC 28 Cu,VV 42 Cu,KV 54 Cu,  cl+3100

Himlingshøyde i korridor

Himlingstykkelse

Netto høyde for 
teknikk over korridor

Netto høyde for teknikk over rom

Himlingshøyde i rom
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Plan 02  +17.00

60N 60L 60J 60G 60F
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Plan 02
17000

Plan 02
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Korridorsnitt - Føde/Barsel

Netto etasjehøyde

Himlingshøyde i korridor

Himlingstykkelse

Netto høyde for 
teknikk over korridor

Høyde tverrbjelke

Kjøling 4x 54 mm, cl+3750

Gass 2x 22 mm, 2x 28 mm, cl+3550

Sprinkler DN100, cl+2750

Ventilasjon 2x ø500, cl+3625

Ventilasjonssjakt på 
denne siden av korridor

Krysningssone 250 mm, cl+3225 (større krysningssone her pga føderom)

Plan 05  +30.50
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Plan 05  +30.50

600860086008
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Korridorsnitt - Generelt/Poliklinikk 2.4 meter bredde

Netto etasjehøyde

Himlingshøyde i korridor

Himlingstykkelse

Netto høyde for 
teknikk over korridor

Høyde tverrbjelke

Krysningssone 250 mm, cl+3375

Netto høyde for teknikk over rom

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Overvann DN75, cl+ 3100 (gjelder kun i plan 
04 i områdene utenfor fotavtrykket til plan 05)

Ventilasjon 2x ø500, cl+3775

Himlingshøyde i rom

KV 54 Cu, VV 42 Cu, cl+3100

Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600

Krysningssone 250 mm, cl+3375

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Ventilasjon 2x ø500, cl+3775

KV 54 Cu, VV 42 Cu, VVC 
28 Cu, cl+3100 Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600
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Korridorsnitt - Observasjon

Antar at utforing søyle 

kan stoppes ved himling

OBS, mot akutten ligger 

bjelkene langsgående. 

Krysningssone 200 mm, cl+3375

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Overvann DN75, cl+ 3100

Ventilasjon 2x ø400, cl+3775

KV 54 Cu, VV 42 Cu, cl+3100

Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600

Vegg til søyle

Vegg til vegg

Utforing søyle

Krysningssone 200 mm, cl+3375

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Ventilasjon 2x ø400, cl+3775

KV 54 Cu, VV 42 Cu, VVC 28 Cu, cl+3100

Radiatorkurs 2x 54 mm, cl+3600
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Kjøling 4x 54 mm, cl+3775

Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Ventilasjon 2x ø500, cl+3775

KV 54 Cu, VV 42 Cu, VVC 28 Cu, cl+3100

Kjøling 4x 54 mm, cl+3775 Gass 5x 28 mm, cl+2850

Sprinkler DN100, cl+3100

Ventilasjon 2x ø500, cl+3775

KV 54 Cu, VV 42 Cu, VVC 28 Cu, cl+3100

Korridorsnitt - Operasjon
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