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20 Planer - 300 røranlegg
00U-V-300-200-001 Plan 00U - Røranlegg 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
01-V-300-20-001 Plan 01 - Røranlegg 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
02-V-300-20-001 Plan 02 - Røranlegg 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
20 Planer - 360 ventilasjon
00U-V-360-20-001 Plan 00U - Ventilasjon 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
01-V-360-20-001 Plan 01 - Ventilasjon 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
02-V-360-20-001 Plan 02 - Ventilasjon 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 1:50 A1
70 Skjema - 320 varmeanlegg
XX-V-320-70-001 Skjema varmeanlegg 320.001 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 - A2
70 Skjema - 350 kjøleanlegg
XX-V-350-70-001 Skjema kjøleanlegg 350.001 - Datarom 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 - A2
70 Skjema - 360 ventilasjon
XX-V-360-70-001 Skjema ventilasjon 360.101 - Luftbehandling 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 - A2
XX-V-360-70-002 Skjema ventilasjon 360.002 - Heismaskinrom 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 - A2
70 Skjema - 370 kjøleanlegg
XX-V-370-70-001 Skjema kjøleanlegg 370.001 11.11.2021 TILBUDSTEGNING 0 11.11.2021 - A2


