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STYRT FOR-

AV RIGLING

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x 2 x

-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

-JP501 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

-NT001 3 3 3 4 4 1

-NW001 3 3 3 4 4 1 ? ?

Temperaturgiver, akkumulatortank -RT402 1 1 3 4 4 1 x C x x

Temperaturgiver, varmtvannsbereder -RT403 1 1 3 4 4 1 x C x x

Temperaturgiver, varmttappevann -RT404 1 1 3 4 4 1 x C x 2 x

Legionella vannbehandlingssystem -MV001 3 3 3 4 4 1 x ? 1 1 x x x x

Vannmengdemåler -RF401 3 3 3 4 4 1 x m3/h x x x

- SB401 1 1 3 4 4 1  -RT404 ? ? 2 1 x x x

- SB402 1 1 3 4 4 1 Manuelt ? ? 2 1 x x x

- SB501 1 1 3 4 4 1  -RT502 ? ? 2 1 x x x

7 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.

*** c.

****

Reguleringsventil akkumulatortank

Stengeventil legionellabehandling

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

Reguleringsventil tappevann

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Akkumulatortank

Temperaturgiver, turvann (fra varmeveksler)

Temperaturgiver, returvann (til varmeveksler)

Pumpe 

Varmtsvannbereder

- MATRISE AV EFFEKT

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt 

 T
riac

KOMPONENTER

DOKUMENTNAVN:

310.001 Tappevannskurs.xlsx

Varmtvannforsyning

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

 Funksjons- / integr.ansv.

310.001

TYPE

Tappevannskurs

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 L
evering  *

 M
ontering

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

BAS- -

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR AUTOMATIKK

EFFEKTKREVENDE

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

MÅL

 Sikkerhetsbryter

 Puls

 Ledig

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el. 

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet: 

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti
Nr.:

Automatikk: 1

Elektriker: 4

Ventilasjon: 2

Rørlegger: 3

Eksisterende: 5
Annet: 6

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

KOMPONENTNR.: kW V l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Avløpspumpe -JP501 3 3 3 4 4 1 -QN50x ? ? x x x x x 1 1 2 1 1 x x x 2 x x

Avløpspumpe -JP502 3 3 3 4 4 1 -QN50x ? ? x x x x x 1 1 2 1 1 x x x 2 x x

-QN501 3 3 3 4 4 1 x

-QN502 3 3 3 4 4 1 x

-QN503 3 3 3 4 4 1 x

-QN504 3 3 3 4 4 1 1 x x x 1 x

-QN505 3 3 3 4 4 1 1 x x x 1 x

0 2 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0

*
**

***
****

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE

KOMPONENTER

Anmerkning / kommentarer:

 V
ender/bryter indikering

 P
uls

 L
edig

 D
igital av/på

 L
edig

 P
ådrag

 L
edig

 O
ptim

al S
tart

 D
rift

 F
eil

 G
enerell alarm

 V
æ

skem
engde

 P
rogram

styrt 

 T
riac

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

KORR.:

SIGN.:

DATO:

SIGN.:

Rev.

Annet: 6

Elektriker: 4
Eksisterende: 5

Ventilasjon: 2 b.
Rørlegger: 3

SUM :

Merknader: Leverandørnr. : Nr.
Innbefatter produktansvar og prod.garanti Automatikk: 1 a.

1

NIVÅVIPPE (Stopp av pumper)

NIVÅVIPPE (Start av pumpe -JP501)

NIVÅVIPPE (Start av pumpe -JP501 og -JP502)

NIVÅVIPPE (Høy vannstand i selvfallskum - alarm)

NIVÅVIPPE (Høy vannstand i pumpekum - alarm)

 O
ptim

al stopp

311.001

TYPE:

Pumpekum for spillvann

KOMPONENTBETEGNELSE

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
idsprogram

 S
tatus indikering

 D
riftsindikering

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 S
endes til printer

 S
endes til e-post/S

M
S

 P
osisjon

 E
nhet:

 G
renseverdi

 B
us - kom

m
unikasjon

 (L
on, M

odB
us el. )

SKJERMPLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING

 F
orrigling av P

um
per

 S
ikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 S
ikkerhetsbryter

 D
iff-trykk

 S
pjeldareal

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

ANSVAR

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

 A
nm

erkning / kom
m

entar

P
rosjektering

 L
evering  *

 M
ontering

 F
unksjonsansvar

MATRISE

Avløp, Pumpekum 

DOKUMENTNAVN:

311.001 Pumpekum for spillvann.xlsx

AUTOMATIKK BAS

 F
rekvensstyrt

 S
penningsregulator

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

 F
orriglet over 

 kom
ponent 

 E
F

F
E

K
T

 S
penning

ALARM HISTORIKK TIDS STYR.

AV EFFEKT MÅL

MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING

 K
abling

T
ilkobling

MÅLING

Side 1 av 1





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

320.001-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x

320.004-RP401 1 1 3 4 4 1 bar x x x 1 x

320.001-ML001 b. 3 3 3 4 4 1 ? ? x ? 1 1 x x x x

320.001-JP401 a 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

320.001-LR401 1 1 3 4 4 1 320.001-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

320.001-JP402 a 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

320.001-LR402 1 1 3 4 4 1 320.001-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

320.001-RD401 1 1 3 4 4 1 bar x x x x 3 x

320.001-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-RT901 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-OE001 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

320.002-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-OE002 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

320.003-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x

320.003-JP401 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

320.003-LR401 1 1 3 4 4 1 320.003-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

320.003-RD401 1 1 3 4 4 1 bar x x x x 3 x

320.003-SB401 1 1 3 4 4 1 320.003-RT401 ? ? 2 1 x x x

320.003-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-OE003 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

320.004-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x

320.004-RP401 1 1 3 4 4 1 bar x x x 1 x

320.004-JP401 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

320.004-LR401 1 1 3 4 4 1 320.004-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

320.004-RD401 1 1 3 4 4 1 bar x x x x 3 x

320.004-RT502 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.004-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.004-SB401 1 1 3 4 4 1 .-RT401, -RT902 ? ? 2 1 x x x

320.004-RT902 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-OE004 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

310.001-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

320.001-OE005 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

8 5 4 4 1 0 6 0 4 0 0 20

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.

*** c.

**** d.

KOMPONENTER

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

Temperaturgiver, returvann radiatorkurs

Temperaturgiver, turvann gatevarmekurs

Stengeventil, tur gatevarmekurs

Temperaturgiver, returvann gatevarmekurs

Bakkeføler, gatevarmekurs

Temperaturgiver, returvann gatevarmekurs

Differansetrykkgiver, primærkurs

Frekvensomformer, pumpe gatevarmekurs

Differansetrykkgiver, gatevarmekurs

Pumpe gatevarmekurs

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

- MATRISE AV EFFEKT

Varme hovedkurs
Sekundære kurser

 K
abling

T
ilkobling

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

Pumpe hovedvarmekurs (parallellpumpe) 

Frekvensomformer, pumpe

Pumpe hovedvarmekurs (parallellpumpe) 

Temperaturgiver, returvann tappevannskurs

Energimåler, varmebatteri ventilasjon

Trykkgiver, lekkasjesikring gatevarmekurs

Differansetrykkgiver, radiatorkurs

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Temperaturgiver, turvann

Energimåler, hovedvarmekurs

Vannbehandlingssystem

Temperaturgiver, returvann

Frekvensomformer, pumpe

Temperaturgiver, returvann varmebatteri ventilasjon

Pumpe radiatorkurs

Frekvensomformer, pumpe radiatorkurs

Temperaturgiver, felles utetemeraturgiver

Trykkgiver, lekkasjesikring hovedvarmekurs

Stengeventil, tur radiatorkurs

Energimåler, radiatorkurs

Temperaturgiver, turvann radiatorkurs

Energimåler, varmebatteri ventilasjon

AUTOMATIKK

EFFEKTKREVENDE

MÅL

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 L
evering  *

 M
ontering

 Funksjons- / integr.ansv.

320.001, .002, .003, .004, 310.001

TYPE

Varmekurs hovedkrets

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

DOKUMENTNAVN:

320.001 Varmekurs hovedkrets.xlsx

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt

 T
riac

BAS- -

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR

 Sikkerhetsbryter

 Puls

 Ledig

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el. 

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet:

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssyestem

Nr.:

Automatikk: 1

Elektriker: 4

Energimåler, gatevarmekurs

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti

Annet: 6

Ventilasjon: 2

Rørlegger: 3

Eksisterende: 5

Pumper leveres som paralellpumper. Frekv.styrt med separate frekvensomformere. Pumpestyring og drift i hht. beskrivelse.
Mikrobobleutskiller inkl. kalk og slamfilter. Modul skal også ha vannpåfylling. Tilført vannmengde registreres av pulsteller. Vannmengder skal lagres i logg for visning i SD-

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-OE001 1 3 3 4 4 1 x x x x x x 3 x x

-OE002 1 3 3 4 4 1 x x x x x x 3 x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.

***
****

 E
n hastighet

KOMPONENTER

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Energimåler, tappevann

Energimåler, teknisk varme

 K
om

ponent styrt av ***
 (også ved overstyring)

- MATRISE

DOKUMENTNAVN:

320.005 Energisentral, fjernvarme.xlsx

Energisentral

 K
abling

 M
ontering

AUTOMATIKKDATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE

AV EFFEKT MÅL

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 L
evering  *

T
ilkobling

 Funksjons- / integr.ansv.

320.005

TYPE

Energisentral, fjernvarme

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 T
urtallsregulert

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt 

 T
riac

BAS-

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR

 Sikkerhetsbryter

 Puls

 Ledig

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende ***

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el.

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet:

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

Nr.:
Automatikk: 1

Elektriker: 4

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti

Annet: 6

Ventilasjon: 2

Rørlegger: 3

Eksisterende: 5

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

Energisentral

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-OE001 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

-OE002 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

-IK001 d. 3 3 3 4 4 1 -RT501 -JP40x ? ? x x x x ? ? 1 1 1 x x x x x x 1 x x x x x x

JP501 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

-IO001 b. 3 3 3 4 4 1 -RT401 ? ? x x x x ? ? 1 1 1 x x x x 2 x x x x x

-JP403 3 3 3 4 4 1 -SB401 ? ? ?

-JP401 f. 3 3 3 4 4 1 -RP401 ? ? x

-LR401 e. 1 1 4 4 4 1 -RT40x ? ? x x x x 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

-JP402 f. 3 3 3 4 4 1 -RP401 ? ? x

-LR402 e. 1 1 4 4 4 1 -RT40x ? ? x x x x 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

-SB401 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? ? 2 1 x x x

-RT401 c. 1 1 3 4 4 1 x x C x x n x 1 x x x

-RT501 c. 1 1 3 4 4 1 x C x n x x 2 x x

-RT402 c. 1 1 3 4 4 1 x C x n x x x x

-RT403 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x 2 x x

-RT502 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x 2 x x

-RT404 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-RT405 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-RT406 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-KA401 1 1 2 4 4 1 24 ? 2 1 x x 3 x

-QF401 1 1 3 4 4 1 x x x 1 x

-QF402 1 1 3 4 4 1 x x x 1 x

8 2 2 2 0 0 5 0 3 0 0 10

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.
*** c.

**** d.
e.
f.

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:

Annet: 6 Sikres av momentantrykk i hovedkrets, 320.01-RP401.

Ventilasjon: 2
Rørlegger: 3

Eksisterende: 5
Elektriker: 4

Innkobling kjel ved temperatur under settpkt målt av -RT401
Verdier for settpunkt avklares under prosjekt.
Varmepumpe forriglet over parallellpumpene -JP401 og -JP402 avh. av driftsstatus.
Trinnvis regulering avhengig av temperatur avlest i sjiktningstankt.Se beskrivelse for nærmere detaljer.

Temperaturgiver, returløp hovedkrets

Temperatugiver, etter buffer tank

Nr.:
Automatikk: 1

Strømningsvakt varmepumpe

Temperatugiver, etter tildskuddskjel

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti

Strømningsvakt tilskuddsskjel

Temperatugiver, varmepumpe tur

Temperatugiver, buffer tank

Temperatugiver, foran tildskuddskjel

 D
riftstid

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el. 

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet:

 Sikkerhetsbryter

 Puls

 Ledig

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt

 T
riac

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 M
ontering

KOMPONENTER

BAS- -

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR AUTOMATIKK

EFFEKTKREVENDE

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

Spjeldmotor, tilluft tilskuddskjel

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

MATRISE AV EFFEKT MÅL

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

 Funksjons- / integr.ansv.

320.006

TYPE

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 L
evering  *

Pumpe, varmepumpe retur

Temperatugiver, varmepumpe retur

Pumpe, tilskuddsskjel sirkulasjon

Temperaturgiver, turløp hovedkrets

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

Tilskuddskjel

Pumpe, sirkulasjon tur

Pumpe, sirkulasjon tur

Frekvensomformer, pumpe -JP402

Reguleringsventil, innkobling av tilskuddskjel, tur

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Energimåler, bidrag fra varmepumpe

Energimåler, bidrag fra tilskuddsskjel

Varmepumpe, luft/vann

Frekvensomformer, pumpe -JP401

DOKUMENTNAVN:

320.006 Energisentral, varmepumpe med tilskuddsskjel.xlsx

-

Energisentral, varmepumpe med tilskuddsskjel





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

Energisentral

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-OE001 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

-OE002 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

-IK001 3 3 3 4 4 1 -RT501 -JP402 ? ? x x x x ? ? x x x x x x 1 x x x x x

JP501 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

-IP001 3 3 3 4 4 1 -RT401 -KA401 ? ? x x x x ? ? x x x x x x 1 x x x x x

-JP403 3 3 3 4 4 1 -SB401 ? ? ?

-RF001 3 3 3 4 4 1 ? x x x x 2 x x

-RN001 b. 3 3 3 4 4 1 x x mA x x x x

-JP403 3 3 3 4 4 1 -RP401 ? ? x x x ? ? 1 1 1 1 x x x x 2 x x x

-JP401 3 3 3 4 4 1 ? ? x

-LR401 1 1 4 4 4 1 -RT40x ? ? x x x x 1 1 1 1 1 % x x x x x x x 2 x x x x x

-JP402 3 3 3 4 4 1 ? ? x

-LR402 1 1 4 4 4 1 -RT40x ? ? x x x x 1 1 1 1 1 % x x x x x x x 2 x x x x x

-KA401 1 1 2 4 4 1 24 ? 2 1 x x 3 x

-SB401 1 1 3 4 4 1 -RT401 24 ? ? 2 1 x x x

-RP401 c. 1 1 3 4 4 1 x x bar x n x x 2 x x

-RT401 c. 1 1 3 4 4 1 x x C x x n x 1 x x x

-RT501 c. 1 1 3 4 4 1 x C x n x x 2 x x

-RT402 c. 1 1 3 4 4 1 x C x n x x x x

-RT403 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x 2 x x

-RT404 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-RT405 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-RT406 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x x x

-RT407 cd. 1 1 3 4 4 1 C x n x 2 x x

Temperatugiver, varmepumpe retur -RT502 c. 1 1 3 4 4 1 x x x x C x x n x 2 x x

-RT503 cd. 1 1 3 4 4 1 C x n x 2 x x

-QF401 1 1 3 4 4 1 x x x 1 x

-QF402 1 1 3 4 4 1 x x x 1 x

7 3 0 3 0 0 4 0 3 0 0 14

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.

*** c.

**** d.

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:

Elektriker: 4

Nivåmåler for reg. av mengde gass i tank leveres av annen entreprise. Mottakssignal 4-20mA. Spesialkabel må benyttes. Produsentens spek følges.
Verdier for set-punkt avklares under prosjekt.
Alarmgrense ved fare for frostdannelse i brønn skal varsle bruker. Utbedring utføres manuelt.

Annet: 6

Nr.:

Automatikk: 1

Temperatugiver, etter gasskjel

Temperaturgiver, retur brønnkurs

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti

Ventilasjon: 2

Rørlegger: 3

Eksisterende: 5

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el. 

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet:

 Puls

 Ledig

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 Spjeldareal

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt 

 T
riac

BAS- -

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR

 Sikkerhetsbryter

AUTOMATIKK

EFFEKTKREVENDE

MÅL

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

 Funksjons- / integr.ansv.

320.007

TYPE

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

KOMPONENTER

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

 D
iff-trykk

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

Gasskjel

Pumpe, brønnvann

Pumpe, sirkulasjon tur

Pumpe, sirkulasjon tur

Frekvensomformer, pumpe -JP402

Spjeldmotor, tilluft gasskjel

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Energimåler, bidrag fra varmepumpe

Energimåler, bidrag fra gasskjel

Varmepumpe, vann/vann

Frekvensomformer, pumpe -JP401

-

DOKUMENTNAVN:

320.007 Energisentral, varmepumpe med gasskjel.xlsx

Mengdemåler, gass

Nivåmåler, gasstank

Energisentral, varmepumpe med gasskjel

Temperatugiver, varmepumpe tur

Temperatugiver, buffer tank

Temperatugiver, foran gasskjel

Reguleringsventil, innkobling av gasskjel, tur

 K
om

ponent styrt av 
 (også ved overstyring)

MATRISE AV EFFEKT

Trykkgiver, momentantrykk brønnkrets

Temperaturgiver, turløp hovedkrets

Temperaturgiver, returløp hovedkrets

Temperaturgiver, tur brønnkurs

Temperatugiver, etter buffer tank

 L
evering  *

 M
ontering

Pumpe, varmepumpe retur

Pumpe, gasskjel sirkulasjon

Strømningsvakt varmepumpe

Strømningsvakt tilskuddsskjel





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

Isvannsforsyning 

KOMPONENTNR.: kW l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

350.001-JP401 c. 3 3 3 3 4 1 ? ? ?

350.001-LR401 1 3 3 3 4 1 350.001-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

350.001-JP402 c. 3 3 3 4 4 1 ? ? ?

350.001-LR402 1 1 3 4 4 1 350.001-RD401 ? ? x x x x 1 1 1 1 1 1 Hz x x x x x x x 2 x x x x x

350.001-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x x

350.001-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

350.001-OE001 b. 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

350.001-RD401 1 1 3 4 4 1 bar x x x x 3 x

350.001-OE002 b. 1 1 3 4 4 1 x x x x 3 x x

350.002-RT401 1 1 3 4 4 1 x C x x

350.002-RT501 1 1 3 4 4 1 x C x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Leverandør Anmerkninger / kommentarer:
* a.

** b.

*** c.

**** d.

Energimåler, kjølekurs

Temperaturgiver, turvann

Temperaturgiver, returvann

DOKUMENTNAVN:

350.001 Prosesskjølekurs med isvannsforsyning.xlsx

 T
urtallsregulert

 L
evering  *

 M
ontering

Prosesskjølekurs med isvannsforsyning

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

Differansetrykkgiver, hovedkjølekurs

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

Pumpe hovedkurs (parallellpumpe) 

Frekvensomformer, pumpe

Pumpe hovedkurs (parallellpumpe) 

KOMPONENTBETEGNELSE

1

Temperaturgiver, turvann

Energimåler, hovedkjølekurs

Temperaturgiver, returvann

Frekvensomformer, pumpe

- MATRISE AV EFFEKT MÅL

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

 Funksjons- / integr.ansv.

350.001, 350.002

TYPE

 A
nm

erkning / kom
m

entar

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
annm

engde

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 E
n hastighet

KOMPONENTER

BAS- -

PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING ALARM HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERM

ANSVAR AUTOMATIKKDATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE

 O
ptim

al stopp

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 G
renseverdi

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 L
on, K

N
X

, M
-bus el. 

 V
ender/bryter indikering

 Status indikering

 D
riftsindikering

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
ids- og kalenderstyring

 O
ptim

al Start

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Program
styrt

 T
riac

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 R
egulering / beregn.

Merknader:

Innbefatter produktansvar og prod.garanti

Ventilasjon: 2

Rørlegger: 3

Eksisterende: 5

Nr.:

Automatikk: 1

Elektriker: 4

Annet: 6

Komplett energimåler inkludert følere, følerlommer, kabel og undersentral. Skal kommunisere med SD-anlegg over BUS, standardarisert protokoll.
Pumper leveres som paralellpumper. Frekv.styrt med separate frekvensomformere. Pumpestyring og drift i hht. beskrivelse.

KORR.:
Rev.

SIGN.:

DATO:

SIGN.:

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Posisjon

 E
nhet:

 Sikkerhetsbryter

 Puls

 Ledig





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

Ventilasjon

KOMPONENTNR.: kW V l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-KA401 1 1 2 4 4 1 -QT515 24 x ? 2 1 x x

-QD401 1 1 2 4 4 1 1 x x 3 x x

-RT403 1 1 2 4 4 1 x C x x

-RT402 1 1 2 4 4 1 x C x x

-JV401 a. 2 2 2 4 4 1 -LR401 ? ? x

-LR401 1 1 4 4 4 1 -KA401 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x x x

-RF401 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-RY401 1 1 2 4 4 1 24 1 x x x 1 x x

-RT401 1 1 2 4 4 1 x C x x 1 x x x

-RP401 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RP501 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RT501 1 1 2 4 4 1 x x C x x x

-QD501 1 1 2 4 4 1 1 x x 3 x x

-QD502 1 1 2 4 4 1 x ? 1 x 0,15 x x 2 x

-RT502 1 1 2 4 4 1 C x x x

-JV501 a. 2 2 2 4 4 1 -LR501 ? ? x

-LR501 1 1 4 4 4 1 -KA501 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x x x

-RF501 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-KA501 1 1 2 4 4 1 -KA401 24 x ? 2 1 x x

-SB431 b. 1 1 3 4 4 1 -RT502 ? 1 % x x x

-RT533 1 1 3 4 4 1 x C x x 2 x x

-JP431 3 3 3 4 4 1 -RP001 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RP031 c. 1 1 3 4 4 1 x x bar x ? x x 2 x x

-QT501 1 1 4 4 4 1 x x 1 C 8 x 1 x x

-RT411 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x x

-RT511 1 1 3 4 4 1 x C x x 1 x x x

-SB411 b. 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP411 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT421 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-RT521 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-SB421 b. 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP421 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT901 1 1 4 4 4 1 x x C x x x

0 9 10 0 5 0 0 7 0 5 0 0 22

*
**

***
****

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE

KOMPONENTER

Anmerkning / kommentarer:
For anleggsdeler styrt av eksterne komponenter er vern, overvåkning og regulering tillagt det styrende komponent.
Reguleringsventiler inkluderer ventilmotor
Alarmering ved lavt trykk, overstyrer -JP031 ved kritisk lavt trykk. Manuell påfylling av væske i gjenvinnerkrets.

Rev.

 B
us - kom

m
unikasjon

 (L
on, M

odB
us el.  )

 V
ender/bryter indikering

Annet: 6
DATO:

SIGN.:

SIGN.:

KORR.:

Elektriker: 4
Eksisterende: 5

Ventilasjon: 2 b.
Rørlegger: 3 c.

Temperaturgiver, kjølebatteri, retur

SUM :

Merknader: Leverandørnr. : Nr.
Innbefatter produktansvar og prod.garanti Automatikk: 1 a.

Temperaturgiver, uteføler, felles  (under syst. 320.001)

Reguleringsventil, kjølebatteri

Sirkulasjonspumpe, kjølebatteri

Sirkulasjonspumpe, gjenvinnerkrets

Trykkgiver, gjenvinnerkrets, væske

Temperaturgiver, kjølebatteri, tur

Temperaturgiver, avtrekk (før gjenvinner)

Differansetrykkvakt, avtrekkstsfilter

Viftemotor, avtrekk

Frekvensomformer, avtrekksvifte

Differansetrykkvakt, gjenvinner, avkast

Temperaturgiver, avkast (etter gjenvinner)

Temperaturgiver, varmebatteri, tur

Temperaturgiver, varmebatteri, retur

Reguleringsventil, varmebatteri

Spjeldmotor, avkast

Frostvakt, varmebatteri (mekanisk)

Luftmengdemåler, avtrekksvifte

Sirkulasjonspumpe, varmebatteri

360.001 Ventilasjonsanlegg med batteriveksler.xlsx

 L
evering  *

 M
ontering

 Program
styrt 

 T
riac

Reguleringsventil, gjenvinnerkrets

Temperaturgiver, gjenvinner, retur 

1

Trykkgiver, avtrekk

Temperaturgiver (etter gjenvinner, før varmebatt)

Viftemotor, tilluft

Frekvensomformer, tilluftsvifte

Røykføler, tilluft (etter vifte, tilluft)

Tempergiver tilluft (innblåsning)

Trykkgiver, tilluft

Spjeldmotor, inntak

Differansetrykkvakt, inntaktsfilter

Temperaturgiver (før gjenvinner)

Luftmengdemåler, tilluftsvifte

Ventilasjonsanlegg med batteriveksler

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
æ

skem
engde

 O
ptim

al stopp

360.001

TYPE:

KOMPONENTBETEGNELSE

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
idsprogram

 Status indikering

 D
riftsindikering

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 Posisjon

 E
nhet: 

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

DOKUMENTNAVN:

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 Sikkerhetsbryter

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 G
renseverdi

 Puls

 Ledig

HISTORIKK TIDS STYR.MÅLING SKJERM

 O
ptim

al Start

MATRISE AV EFFEKT MÅL

MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRINGPLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING

AUTOMATIKK BAS

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

ANSVAR

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

 A
nm

erkning / kom
m

entar

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 Funksjonsansvar

 K
om

ponent styrt av 
 (også ved overstyring)

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

ALARM

Side 1 av 1





  

STYRT FOR-

AV RIGLING

Ventilasjon

KOMPONENTNR.: kW V l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI AI Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-KA401 1 1 2 4 4 1 -QT501 24 x ? 2 1 x x

-QD401 1 1 2 4 4 1 1 x x 3 x x

-RT403 1 1 2 4 4 1 x C x x

-KA402 1 1 2 4 4 1 -RD501 24 x ? 2 1 x x

-RT402 1 1 2 4 4 1 x C x x

-JV401 a 2 2 2 4 4 1 -LR401 ? ? x

-LR401 1 1 4 4 4 1 -KA401 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x x x

-RF401 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-RY401 1 1 2 4 4 1 24 1 x x x 1 x x

-RT401 1 1 2 4 4 1 x C x x 1 x x x

-RP401 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RP501 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RT501 1 1 2 4 4 1 x x C x x x

-QD501 1 1 2 4 4 1 1 x x 3 x x

-RD501 1 1 2 4 4 1 ? x x x x Pa 0,15 x x x 2 x x

-JV501 a. 2 2 2 4 4 1 -LR501 ? ? x

-LR501 1 1 4 4 4 1 -KA501 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x x x

-RF501 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-RT502 1 1 2 4 4 1 C x x x

-KA501 1 1 2 4 4 1 -KA401 24 x ? 2 1 x x

-QT501 1 1 4 4 4 1 x x 1 C 8 x 1 x x

-RT411 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x x

-RT511 1 1 3 4 4 1 x C x x 1 x x x

-SB411 c. 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP411 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT421 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-RT521 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-SB421 c. 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP421 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT901 1 1 4 4 4 1 x x C x x x

0 10 8 0 4 0 0 7 0 4 0 0 20

*
**

***
****

1 a.

 O
ptim

al S
tart

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

 Posisjon

 E
nhet: 

Rev.

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

Anmerkning / kommentarer:
For anleggsdeler styrt av eksterne komponenter er vern, overvåkning og regulering tillagt det styrende komponent.

Reguleringsventiler inkluderer ventilmotor

 B
us - kom

m
unikasjon

 (L
on, M

odB
us el.  )

 V
ender/bryter indikering

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

 V
enderstilling

 G
renseverdi

SUM :

Merknader: Leverandørnr. : Nr.
Innbefatter produktansvar og prod.garanti Automatikk:

Ventilasjon: 2 b.
Rørlegger: 3 c.

SIGN.:

SIGN.:

KORR.:

Annet: 6
DATO:

Elektriker: 4 d.
Eksisterende: 5

Temperaturgiver, uteføler, felles  (under syst. 320.001)

Temperaturgiver, varmebatteri, retur

Reguleringsventil, varmebatteri

Sirkulasjonspumpe, varmebatteri

Temperaturgiver, kjølebatteri, tur

Temperaturgiver, kjølebatteri, retur
Reguleringsventil, kjølebatteri

Temperaturgiver, avkast (etter gjenvinner)

Spjeldmotor, avkast

Differensialtrykkgiver, over gjenvinner

Frostvakt, varmebatteri

Temperaturgiver, varmebatteri, tur

Temperaturgiver, avtrekk (før gjenvinner)

Differansetrykkvakt, avtrekkstsfilter

Viftemotor, avtrekk

Frekvensomformer, avtrekksvifte

Luftmengdemåler, avtrekksvifte

Frekvensomformer, tilluftsvifte

Røykføler, tilluft (etter vifte, tilluft)

Tempergiver tilluft (innblåsning)

Trykkgiver, tilluft

Trykkgiver, avtrekk

1

Spjeldmotor, inntak

Differansetrykkvakt, inntaktsfilter

Temperaturgiver (før gjenvinner)

Temperaturgiver (etter gjenvinner, før varmebatt)

Viftemotor, tilluft

Luftmengdemåler, tilluftsvifte

Spjeldmotor, gjenvinner

 O
ptim

al stopp

360.002

TYPE:

KOMPONENTBETEGNELSE

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
idsprogram

 Status indikering

 D
riftsindikering

 Sikkerhetsbryter

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

DOKUMENTNAVN:

360.002 Ventilasjonsanlegg med kryssveksler.xlsx

 L
evering  *

 M
ontering

Ventilasjonsanlegg med kryssveksler

SKJERM

 Program
styrt 

 T
riac

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 Funksjonsansvar

 K
om

ponent styrt av
 (også ved overstyring)

 Forriglet over 
 kom

ponent 

 E
FF

E
K

T

 Spenning

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 D
rift

 Feil

 G
enerell alarm

 V
æ

skem
engde

 Puls

 Ledig

MATRISE AV EFFEKT MÅL

MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLINGEFFEKTKREVENDE

KOMPONENTER

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

ANSVAR AUTOMATIKK

Sirkulasjonspumpe, kjølebatteri

BAS
PLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

 A
nm

erkning / kom
m

entar

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

ALARM HISTORIKK TIDS STYR.
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STYRT FOR-

AV RIGLING

Ventilasjon

KOMPONENTNR.: kW V l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI Al Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-KA401 1 1 2 4 4 1 -QT501 24 x ? 2 1 x x

-QD401 1 1 2 4 4 1 x 1 x ? x x 2 x

-RT403 1 1 2 4 4 1 x C x x

-XM402 2 2 2 4 4 1 -LR402 ? ? x

-LR402 1 1 4 4 4 1 ? ? x x x 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x

-RT402 1 1 2 4 4 1 x C x x

-JV401 2 2 2 4 4 1 -LR401 ? ? x

-LR401 1 1 4 4 4 1 -KA401 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x

-RF401 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-RY401 1 1 2 4 4 1 24 1 x x x 1 x x

-RT401 1 1 2 4 4 1 x C x x 1 x x x

-RP401 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RP501 1 1 2 4 4 1 x x Pa x x x x

-RT501 1 1 2 4 4 1 x x C x x x

-QD501 1 1 2 4 4 1 x 1 x ? x x 2 x

-QD502 1 1 2 4 4 1 x 1 x 0,15 x x 2 x

-RT502 1 1 2 4 4 1 C x x x

-JV501 2 2 2 4 4 1 -LR501 ? ? x

-LR501 1 1 4 4 4 1 -KA501 ? ? x x x 1 1 1 1 1 Hz x x ? x x x x 2 x x x x

-RF501 1 1 2 4 4 1 ? x Pa x x 3 x x

-KA501 1 1 2 4 4 1 -KA401 24 x ? 2 1 x x

-QT501 1 1 4 4 4 1 x x 1 C 8 x 1 x x

-RT411 1 1 3 4 4 1 x C x 1 x x x

-RT511 1 1 3 4 4 1 x C x x 1 x x x

-SB411 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP411 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT421 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-RT521 1 1 3 4 4 1 x C x x x

-SB421 1 1 3 4 4 1 -RT401 ? 1 % x x x

-JP421 3 3 3 4 4 1 ? ? x x x x x 1 1 1 1 x x 2 x x

-RT901 1 1 4 4 4 1 x x C x x x

0 9 10 0 5 0 0 6 0 5 0 0 20

*
**

***
****

Ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner

KOMPONENTER

Anmerkning / kommentarer:

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

 A
nm

erkning / kom
m

entar

Prosjektering

 K
abling

T
ilkobling

MATRISE AV EFFEKT MÅL

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 Frekvensstyrt

 Spenningsregulator

 E
FF

E
K

T

 Spenning(A
/C

)

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

ANSVAR AUTOMATIKK BAS

HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERMPLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE ALARM

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering

 G
renseverdi

 Posisjon

 E
nhet: 

 Feil

 G
enerell alarm

 V
æ

skem
engde

 V
ender/bryter indikering

 D
iff-trykk

 Spjeldareal

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 T
riac

 Forrigling av Pum
per

 Sikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

Viftemotor, tilluft

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 (L
on, M

odB
us el.  )

 Puls

 Ledig

 D
igital av/på

 Ledig

 Pådrag

 Ledig

 Funksjonsansvar

 K
om

ponent styrt av 
 (også ved overstyring)

 Forriglet over 
 kom

ponent 

DOKUMENTNAVN:

360.003 Ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner.xlsx

Spjeldmotor, inntak

Temperaturgiver (før gjenvinner)

 V
enderstilling

 Sikkerhetsbryter

 D
rift

Differansetrykkvakt, inntaktsfilter

Motor, roterende gjenvinner

Trykkgiver, avtrekk

 O
ptim

al S
tart

 O
ptim

al stopp

360.003

TYPE:

KOMPONENTBETEGNELSE

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
idsprogram

 Status indikering

 D
riftsindikering

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. Indikering

 Sendes til printer

 Sendes til e-post/SM
S

Frekvensomformer, gjenvinnermotor

1

Temperaturgiver (etter gjenvinner, før varmebatt)

 Program
styrt 

Temperaturgiver, kjølebatteri, tur

Reguleringsventil, kjølebatteri

Sirkulasjonspumpe, varmebatteri

Sirkulasjonspumpe, kjølebatteri

Temperaturgiver, uteføler, felles  (under syst. 320.001)

Temeraturgiver, avkast (før avkastspjeld)

Spjeldmotor, avkast

Frostvakt, varmebatteri

Reguleringsventil, varmebatteri

Temperaturgiver, avtrekk (før gjenvinner)

Viftemotor, avkast

Frekvensomformer, avkastvifte (mont. etter batteri)

Trykkvakt, differanse, gjenvinner, avtrekk

Temperaturgiver, varmebatteri, tur

Temperaturgiver, varmebatteri, retur

Luftmengdemåler, avkastvifte

Differansetrykkvakt, avtrekksfilter

Frekvensomformer, tilluftsviftemotor

Røykføler, tilluft (etter vifte, inntak)

Tempergiver tilluft (innblåsning)

Trykkgiver, tilluft

Luftmengdemåler, tilluftsvifte

Ventilasjon: 2 b.

Temperaturgiver, kjølebatteri, retur

Rev.

Rørlegger: 3
Elektriker: 4

Eksisterende: 5

Automatikk: 1 a.

SIGN.:

 L
evering  *

 M
ontering

Annet: 6
DATO:

SIGN.:

KORR.:

SUM :

Merknader: Leverandørnr. : Nr.
Innbefatter produktansvar og prod.garanti
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STYRT FOR-

AV RIGLING

Romstyring

KOMPONENTNR.: kW V l/s Kpa m2
DI DI DI DI DI DI DO DO AO AO AI Al Høy Lav

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

-RT601 x x x x 1 1 4 4 4 1 x C x x 2 x x

-RY601 x x x 1 1 4 4 4 1 x ppm x x x

-RB601 x 1 1 4 4 4 1 x 1 x x x

-RH601 1 1 4 4 4 1 x % x x x

-RG601 1 6 6 4 4 1 x 1 x x x

VAV-spjeld på tilluft med målekors og spjeldmotor -SQ401 x x x 2 2 2 4 4 1 -RY601 x ? x 1 3 m3/h x x x x x x 2 x x

VAV-spjeld på avtrekk med målekors og spjeldmotor -SQ501 x x x 2 2 2 4 4 1 -RY601 -SQ401 x ? x 1 3 m3/h x x x x x x 2 x x

-SB401 x x x x 1 1 4 4 4 1 -RT601 230 x 1 x x x

Kontaktor (for å styre panelovn) -XK401 x x x x 1 1 4 4 4 1 -RT601 230 x x 1 x x x

Aktuator (montert på kjølebaffelventil) -SB402 x x 1 1 4 4 4 1 -RT601 230 x 1 x x x

-LH401 x x x x 3 3 3 3 ?

Panelovn -LH401 x x x x 4 4 4 4 4 1 ?

Kjølebaffel med ventil -LD401 x x 3 3 3 3 ?

0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 5

*
**

***
****

KOMPONENTER

Anmerkning / kommentarer:

SYSTEMNUMMER: BETJENER:

 A
nm

erkning / kom
m

entar

P
rosjektering

 K
abling

T
ilkobling

MATRISE AV EFFEKT MÅL

 T
urtallsregulert

 E
n hastighet

 F
rekvensstyrt

 S
penningsregulator

 E
F

F
E

K
T

 S
penning(A

/C
)

FUNKSJONSTABELL
TAVLE NR: PROSJEKT:

ANSVAR AUTOMATIKK BAS

HISTORIKK TIDS STYR.MENGDER / GIVER-FUNKSJON MELDING STYRING MÅLING SKJERMPLASSERING : GRENSESN. STYRING MELDING

DATA OG FUNKSJONER FOR TAVLE

EFFEKTKREVENDE ALARM

 G
renseverdi

 P
osisjon

 E
nhet: 

 F
eil

 G
enerell alarm

 V
æ

skem
engde

 V
ender/bryter indikering

 D
iff-trykk

 S
pjeldareal

 R
egulering / beregn.

 M
in. begrensning

 L
edig

 P
ådrag

 L
edig

 F
unksjonsansvar

 K
om

ponent styrt av 
 (også ved overstyring)

 F
orriglet over 

 kom
ponent 

DOKUMENTNAVN:

562.001 Romstyring.xlsx

Temperaturføler

 V
enderstilling

 S
ikkerhetsbryter

 D
rift

 M
ax. B

egrensning

 K
om

pensering4 hovedtyper av romstyring

Magnetkontakt

1

 P
rogram

styrt 

 T
riac

 F
orrigling av P

um
per

 S
ikring / supplerende 

 D
rift /posisjon

 A
larm

Tilstedeværelsesdetektor

CO2-føler

RH-føler (relativ fuktighet)

 O
ptim

al S
tart

 O
ptim

al stopp

562.001

TYPE:

KOMPONENTBETEGNELSE

 A
larm

prioritet

A
larm

presentasjonssystem

 D
riftstid

 L
agres i D

atabase

 T
rend og K

urver

 T
idsprogram

 S
tatus indikering

 D
riftsindikering

 A
larm

 indikering

 V
erdi- / pos. Indikering

 S
endes til printer

 S
endes til e-post/S

M
S

 Innstillingsverdi  
 (set-punkt)

 B
us - kom

m
unikasjon

 (L
on, M

odB
us el.  )

 P
uls

 L
edig

 D
igital av/på

Ventilasjon: 2 b.

Radiator med ventil

Aktuator (montert på radiatorventil)

Rev.

Rørlegger: 3
Elektriker: 4

Eksisterende: 5

Automatikk: 1 a.

SIGN.:

 L
evering  *

 M
ontering

Annet: 6
DATO:

SIGN.:

KORR.:

SUM :

Merknader: Leverandørnr. : Nr.
Innbefatter produktansvar og prod.garanti

T
em

peratur

T
em

peratur og C
O

2-nivå

T
em

p., C
O

2 og kjøling

T
em

p., C
O

2, kjøling, tilstedevæ
relse

STYRING

4 TYPER

ved behov

ved behov
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