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SYMBOLFORKLARING
Armaturskinne
-
Kabelstige. Striplet trinn angir 
knekkpunkt for høydeendring
Trekkerør, 2D (lxb). For 1D er 
den vist som striplet linje (l)

Kabelstige, vertikal
Kabelstige, høykant
Kabelkanal
Kabelkanal, vertikal (KKV)

Jordspyd
- Tilkobling til armering

-

Skjøtepunkt

Lysarmatur

Markeringslys, høyre

Lysarmatur, nedhengt
- Lysarmatur, på vegg

Lysarmatur, innfeltLysarmatur, utenpåliggende
-
Lysarmatur, innfelt
-

Lysrør, 2 rør

VarmekabelOvn

Stikkontakt, 3-polt
Industri/rundstift

Fordeling

Stikkontakt

Skråstilte uttak plasseres 

Stikkontakt, 2-veis m/jord

Bryter

Bryter, 1-polt

Bryter, 2-polt

Bryter, serievender

Dimmer
Bevegelsesføler

Bevegelsesføler, i/tak

Lysføler (lux)

Termostat

Tilleggssymbol for utstyr 
montert innfelt / i kanal

Tilleggssymbol for uttak 
montert i kanal

Koblingsboks, påveggTilkoblingspunkt for utstyr 
levert av andre Koblingsboks, innfeltSammenkobling av en eller 
flere kabler. Angir ikke punkt 
for koblingsboks

Ledelys

FORKLARINGER
1. -
2. -
3. -

1. -
2. -
3. -

ANVISNINGER

HENVISNINGER
1. -
2. -
3. -1'

1'

A' A'A' A'

B' B'

C' C'

D' D'

E' E'

F' F'

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

11

11

13

13

14

14

9

9

16

16

A

A

A1

A1

B1

B1

C1

C1

B

B

C

C

D

D

F

F

G

G

E

E

20

20

18

18

5

5

-
---

B-101-2
BAD

5,6 m²

B-103-2
BAD

5,6 m²

B-102-2
BAD

5,6 m²

B-102-1
Beboerrom

24,5 m²

B-101-1
Beboerrom

24,5 m²

E-124
Medisinrom

10,3 m²

E-121
Søppel
3,0 m²

E-114
VF

4,4 m²

E-116-1
Stue/kjøk
69,9 m²

E-126
Personalrom

21,8 m²

E-125-2
Skyllerom urent

6,7 m²

E-109-4
Eks HCWC

3,9 m²

E-109-1
Stue

36,8 m²

E-108-2
Bad

4,1 m²

E-108
Beboerrom

21,6 m²

E-118
Korridor
15,0 m²

F-175
El-tavle
0,8 m²

E-122
Lager lintøy

10,2 m²

E-119
Korridor
37,5 m²

E-115
Gang

17,3 m²

E-113
HCWC
4,3 m²

E-101
Beboerrom

24,4 m²

E-101-2
Bad

5,8 m²

E-102-2
Bad

5,8 m²

E-123
Korridor
26,1 m²

E-127
Kjøkken/opphold

43,2 m²

E-107-2
Bad

4,1 m²

E-107-1
Smitterom

21,5 m²

B-103-1
Beboerrom

24,5 m²

E-117
Kjøkken/opphold

40,9 m²

E-110-2
Bad

5,8 m²

E-111-2
Bad

5,8 m²

E-112-2
Bad

5,8 m²

B-105-1
Beboerrom

23,9 m²

B-105-2
BAD

5,6 m²

B-104-2
BAD

5,6 m²

B-104-1
Beboerrom

23,8 m²

B-109
Skyllerom-lager

14,6 m²

B-112
EL/Tele
1,2 m²

B-111
Teknisk rom

3,1 m²

E-102
Beboerrom

24,4 m²

E-108-3
Gang
4,8 m²

E-107-3
Gang
4,7 m²

B-107
Korridor
56,8 m²

A-105-1
STUE

22,5 m²

A-105-4
BAD

6,1 m²

A-105-3
SOV

11,6 m²

A-106-3
SOV

11,6 m²

A-106-4
BAD

6,1 m²

A-106-5
ENTRE
7,7 m²

A-107
V.F.

6,6 m²

A-113
BK

3,4 m²

A-115
KJØKKEN

29,4 m²

A-105-5
ENTRE
7,7 m²

A-105-2
KJØKKEN

4,9 m²

A-106-1
STUE

21,8 m²

A-106-2
KJØKKEN

5,6 m²

E-116-3
Fysio/Ergo

20,6 m²

E-125-1
Skyllerom ren

6,1 m²

E-114-A
Lager
2,8 m²

E-114-B
WC

1,5 m²

E-126-A
Smittesluse

3,2 m²

E-116-2
Skyllerom

4,5 m²

E-116-4
Kontor
6,0 m²

?
?
?

B-101-2
BAD

5,6 m²

B-103-2
BAD

5,6 m²

B-102-2
BAD

5,6 m²

B-102-1
Beboerrom

24,5 m²

B-101-1
Beboerrom

24,5 m²

E-124
Medisinrom

10,3 m²

E-121
Søppel
3,0 m²

E-114
VF

4,4 m²

E-116-1
Stue/kjøk
69,9 m²

E-126
Personalrom

21,8 m²

E-125-2
Skyllerom urent

6,7 m²

E-109-4
Eks HCWC

3,9 m²

E-109-1
Stue

36,8 m²

E-108-2
Bad

4,1 m²

E-108
Beboerrom

21,6 m²

E-118
Korridor
15,0 m²

F-175
El-tavle
0,8 m²

E-122
Lager lintøy

10,2 m²

E-119
Korridor
37,5 m²

E-115
Gang

17,3 m²

E-113
HCWC
4,3 m²

E-101
Beboerrom

24,4 m²

E-101-2
Bad

5,8 m²

E-102-2
Bad

5,8 m²

E-123
Korridor
26,1 m²

E-127
Kjøkken/opphold

43,2 m²

E-107-2
Bad

4,1 m²

E-107-1
Smitterom

21,5 m²

B-103-1
Beboerrom

24,5 m²

E-117
Kjøkken/opphold

40,9 m²

E-110-2
Bad

5,8 m²

E-111-2
Bad

5,8 m²

E-112-2
Bad

5,8 m²

B-105-1
Beboerrom

23,9 m²

B-105-2
BAD

5,6 m²

B-104-2
BAD

5,6 m²

B-104-1
Beboerrom

23,8 m²

B-109
Skyllerom-lager

14,6 m²

B-112
EL/Tele
1,2 m²

B-111
Teknisk rom

3,1 m²

E-102
Beboerrom

24,4 m²

E-108-3
Gang
4,8 m²

E-107-3
Gang
4,7 m²

B-107
Korridor
56,8 m²

A-105-1
STUE

22,5 m²

A-105-4
BAD

6,1 m²

A-105-3
SOV

11,6 m²

A-106-3
SOV

11,6 m²

A-106-4
BAD

6,1 m²

A-106-5
ENTRE
7,7 m²

A-107
V.F.

6,6 m²

A-113
BK

3,4 m²

A-115
KJØKKEN

29,4 m²

A-105-5
ENTRE
7,7 m²

A-105-2
KJØKKEN

4,9 m²

A-106-1
STUE

21,8 m²

A-106-2
KJØKKEN

5,6 m²

E-116-3
Fysio/Ergo

20,6 m²

E-125-1
Skyllerom ren

6,1 m²

E-114-A
Lager
2,8 m²

E-114-B
WC

1,5 m²

E-126-A
Smittesluse

3,2 m²

E-116-2
Skyllerom

4,5 m²

E-116-4
Kontor
6,0 m²

?
?
?

B-101-2
BAD

5,6 m²

B-103-2
BAD

5,6 m²

B-102-2
BAD

5,6 m²

B-102-1
Beboerrom

24,5 m²

B-101-1
Beboerrom

24,5 m²

E-124
Medisinrom

10,3 m²

E-121
Søppel
3,0 m²

E-114
VF

4,4 m²

E-116-1
Stue/kjøk
69,9 m²

E-126
Personalrom

21,8 m²

E-125-2
Skyllerom urent

6,7 m²

E-109-4
Eks HCWC

3,9 m²

E-109-1
Stue

36,8 m²

E-108-2
Bad

4,1 m²

E-108
Beboerrom

21,6 m²

E-118
Korridor
15,0 m²

F-175
El-tavle
0,8 m²

E-122
Lager lintøy

10,2 m²

E-119
Korridor
37,5 m²

E-115
Gang

17,3 m²

E-113
HCWC
4,3 m²

E-101
Beboerrom

24,4 m²

E-101-2
Bad

5,8 m²

E-102-2
Bad

5,8 m²

E-123
Korridor
26,1 m²

E-127
Kjøkken/opphold

43,2 m²

E-107-2
Bad

4,1 m²

E-107-1
Smitterom

21,5 m²

B-103-1
Beboerrom

24,5 m²

E-117
Kjøkken/opphold

40,9 m²
E-110-1

Beboerrom
24,4 m²

E-110-2
Bad

5,8 m²

E-111-1
Beboerrom

24,4 m²

E-111-2
Bad

5,8 m²

E-112-1
Beboerrom

24,4 m²

E-112-2
Bad

5,8 m²

B-105-1
Beboerrom

23,9 m²

B-105-2
BAD

5,6 m²

B-104-2
BAD

5,6 m²

B-104-1
Beboerrom

23,8 m²

B-109
Skyllerom-lager

14,6 m²

B-112
EL/Tele
1,2 m²

B-111
Teknisk rom

3,1 m²

E-102
Beboerrom

24,4 m²

E-108-3
Gang
4,8 m²

E-107-3
Gang
4,7 m²

B-107
Korridor
56,8 m²

A-105-1
STUE

22,5 m²

A-105-4
BAD

6,1 m²

A-105-3
SOV

11,6 m²

A-106-3
SOV

11,6 m²

A-106-4
BAD

6,1 m²

A-106-5
ENTRE
7,7 m²

A-107
V.F.

6,6 m²

A-113
BK

3,4 m²

A-115
KJØKKEN

29,4 m²

A-105-5
ENTRE
7,7 m²

A-105-2
KJØKKEN

4,9 m²

A-106-1
STUE

21,8 m²

A-106-2
KJØKKEN

5,6 m²

E-116-3
Fysio/Ergo

20,6 m²

E-125-1
Skyllerom ren

6,1 m²

E-114-A
Lager
2,8 m²

E-114-B
WC

1,5 m²

E-126-A
Smittesluse

3,2 m²

E-116-2
Skyllerom

4,5 m²

E-116-4
Kontor
6,0 m²
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?
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-
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