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" ANVISNINGER

1. Dimensjoner VA er ment som veiledende for entreprenør. Endelig
dimensjoner VA-ledninger og kummer fremkommer av
detaljprosjektering.

2. Nytt VA-anlegg som bygges i denne entreprise: KG1 til KG5 og
N-KG1 til N-KG3 inkl. stikkledninger fra de nevnte kumgruppene.
VA-ledninger vist på tegninger utover disse kumgruppene bygges
IKKE i denne entreprise.

3. VL skal ha minimum 1 m overdekning med omfyllingsmasser. Der
den ikke har det må det fylles over med masser lokalt.

0 10 20 30 40 50 m
1:500

3

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

FORKLARINGER
Prosjektert VA

Overvann (OV)

Spillvann (SP)

Vann (VL)

Avløp felles (AF)

Eks. terreng

Frostfri dybde

Bunn torv

Topp fjell

Flomløptilkobling

Avsatt stikk til nytt OV-anlegg
 Flotmyr nord (ny terminal)

Påkobling eks. AF

F01 2021-02-15 For anskaffelse RiHKr OlHib TH

HENVISNINGER
1. For plan og profil VA-trase nord, se tegn. V-71-001 og V-71-002

KG1 etabl. nord for eksisterende fjellrygg

Fases ut

Grunnvannsnivå

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Plan og profil - Sør

1:500

Flotmyr - Masseutskiftning og VA-anlegg
VA

V-71-003

Haugesund kommune

5205744

(gjelder A1)

F01

Forslag til fremtidig tilkobling
eks. VL Karmsundsgata
(NB! inngår ikke i denne entreprise)

2

Ledes til inntakskum Flotmyrtunnelen

1

1

Vannledning trasé sør avsluttes i KG4 (profilnr. 140). Det
etableres ikke vannledning mellom KG4 og KG5 i denne
entreprise.

2 Overvann- og spillvannsledning avsluttes i KG5.
Eksisterende AF-ledning Ø460 mm tilkobles SP i KG5 og
ledes til inntakskum AF-tunnel.

3 Plasstøpt inntakskum AF-tunnel. Veiledende mål: lxbxh [m]
5x5x7
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