
Skretting V4 2000/2500 mm PE kum

Ledning 10872 PE225mm 

Ledning 10788 PE 225 mm

Ledning 6960 PE160mm fra 
Sandnes

Stengbar 
brannventil 4» stoch

Sl
u

se

Sl
u

se

Sluse

Pumpe
sump

400mm fra topp 
kum 50 mm Slange 
for utpumping

400mm fra topp 
kum 50 mm inntak 
for strøm til lys, fra 
pumpestasjon.

Sluse

Utspyling PE225mm 

Slik denne kummen er planlagt fjernes 160mm 
tilførselsledning til Skretting. Skretting vil da ha 1 
stk. inntaksledning på 225mm noe som bør være 
rikelig og vi får kontroll med vannmåling. 
Eksisterende 160mm tilhørende Skretting må vi 
avtale med Skretting hvordan de vil avslutte 
denne.
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