
Solvarmerør
Føres bort til trappehus

Kjernebores inn til eksiterende ventilasjon

Trekkes i eksiterende ventilasjon

Basseng

Kjeller

Graves ut for tilkomst
Settes ned luke/kum 

Til teknisk rom

Trappehus

Solvarmerør

Basseng

Kjeller

Føres opp på loftsrom

Føres ut av trappehus langs fasade
Kles inn med beslag eller ligende

Tegningstittel:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder

Målestokk

Disiplin

Format

Tittel

Oppdragsgiver

Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr) Rev.Status

Godkj. av

Utført av

Kontr. av

Dato

Tegningsnummer:

Fjøsangerveien 70A, 5068 Bergen - firmapost@miljoconsult.no 

MS

HL

HL

29.09.23

Skisse, forslag

1357

Ado Arena solfangeranlegg
NA

HL

Skisse, forslag

A3

VVSBergen kommune

101

101

Skisse

---

 Rev Endring Utf. Kontr. Dato

Utenfor trappehus Ved trappehus

Aktuelt område


