
1

200 A / gL/gG TFSP 2x4x240/70 Al
40 m   Ref. inst. met.: D1

Ir = 160 A
In = 250 A

Wh

Skap i tunellmunning

TN-C-S

Stendafjellet
Asplan Viak

Bergen

Tel:

Installasjonsadresse

Installasjonseier

Anlegg: 15.01.2024 13:32:15

Fordeling

VLNET

Vs. 7.4.23332

Dato. 28.11.2023

400 V

1

4

Side

av

Dato:

NEK400_2022



1
Wh

Ir = 160 A
In = 250 A TFSP 2x4x240/70 Al

40 m   Ref. inst. met.: D1

1

Ir = 150,4 A
In = 160 A Draka IFXI-FX 2x1kV AL 5G240 Al

200 m   Ref. inst. met.: D1

Skåp i UV nisje

K-1
6 A / B 435 m  PFSP 4x4/4 Cu

Ljos i tunell

K-2

16 A / C
30 mA

PN 3G2,5 Cu
2 m   Ref. inst. met.: F

K-3

RESERVE
16 A / C
30 mA

K-4

FEBDOK_4
16 A / C
30 mA

K-5

FEBDOK_5
16 A / C
30 mA

TN-C-S

Stendafjellet
Asplan Viak

Bergen

Tel:

Installasjonsadresse

Installasjonseier

Anlegg: 15.01.2024 13:32:15

Fordeling

432.001

Vs. 7.4.23332

Dato. 28.11.2023

400 V

2

4

Side

av

Dato:

NEK400_2022



K-6

FEBDOK_6
16 A / C
30 mA

TN-C-S

Stendafjellet
Asplan Viak

Bergen

Tel:

Installasjonsadresse

Installasjonseier

Anlegg: 15.01.2024 13:32:15

Fordeling

432.001

Vs. 7.4.23332

Dato. 28.11.2023

400 V

3

4

Side

av

Dato:

NEK400_2022



1

Draka IFXI-FX 2x1kV AL 5G240 Al
200 m   Ref. inst. met.: D1

K-1

Ir = 70 A
In = 100 A Draka IFXI-FX 1kV AL 5G240 Al

150 m   Ref. inst. met.: D1

Fordeling i ventil nisje

TN-C-S

Stendafjellet
Asplan Viak

Bergen

Tel:

Installasjonsadresse

Installasjonseier

Anlegg: 15.01.2024 13:32:15

Fordeling

434.001

Vs. 7.4.23332

Dato. 28.11.2023

400 V

4

4

Side

av

Dato:

NEK400_2022
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	432.001
	434.001




