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Rehabilitering av automatikk og feltutstyr for ventilasjon
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LX402

VGV

LV402QT481 QT491

Elektrisk

Overopphetning Brann

LK002

MM

TT TT

Kjøle

VB KB

-RT403-RT403-RT403

-RT600-RT600-RT600

-RT900-RT900-RT900

-RM600-RM600-RM600

-RY600-RY600-RY600

C0 + CO2 «Garasje»

Romføler « frikjøling, romregulert tilluft» 

Romføler for frikjøling og pådragsendring 
basert på co2

Uteføler fasade nord


	360.001 Systembilde.vsdx
	Side-1


