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gurig
Notat
Vanleg tappev.temp?

gurig
Utheving

gurig
Notat

 Det er i tillegg en varmeveksler mot varmeanlegget og med to parallelle pumper som da har magasinert opp varme i disse tankene med varme fra varmeanlegget. 
Pumpen er avslått og kran for sirkulasjon er steng. 

tosa1108
Notat
Dette stemmer.

tosa1108
Notat
Vanlig tappevannsbereder. Ikke noe hetvannsbereder.
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