
Tilleggsinformasjon til funksjonsbeskrivelse: 

4.4.3 Nødlys 

Det skal drøftes med byggherre/eier i forkant av valg av løsning. Markerings- og ledelys skal leveres med 

LED-teknologi for maksimal levetid. Skal være knyttet opp mot SD-anlegget. Det skal leveres en 

nødlyssentral og den skal ha batteri-backup i henhold til gjeldene krav for gangtid. 

Utvendig skal det være belysning av rømningsveier, med batteri-backup. 


