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Vertikal kabelstige til gulv for 
vertial føring 
av stigekabler, kursopplegg , 
spredenett IKT

Eksistende Brannalarmsentral

Eksistende Orienteringsplan

IKT

U59

=520.001 Vertikal kabelstige til gulv 
for vertial føring 
av stigekabler, kursopplegg, 
spedenett IKT

Trasse føringsvei fra eks. bygningsmasse fram til tilbygg

Trasse føringsvei fra kabelstige til IKT Datarack

SFO

U48.01

wc

U60

Trasse føringsvei er prinsipielt foreslått. Endelig løsning må klartlegges og avgjøres i 
detaljprosjektering

Underfordeling

OBS!
Trasse må tilpasses fundamentplan

SYMBOLFORKLARING
Armaturskinne
Kabelstige. Striplet trinn 
angir knekkpunkt for 
høydeendring
Trekkerør, 2D (lxb). 
For 1D er den vist som 
striplet linje (l)

Kabelstige, vertikal
Kabelstige, høykant
Kabelkanal
Kabelkanal, vertikal (KKV)

Jordspyd Tilkobling til armering
-

Skjøtepunkt

Lysarmatur

Markeringslys, høyre

Lysarmatur, nedhengt
- Lysarmatur, på vegg

Lysarmatur, innfeltLysarmatur, utenpåliggende
-
Lysarmatur, innfelt
-

Lysrør, 2 rør

VarmekabelOvn

Stikkontakt, 3-polt
Industri/rundstift

Fordeling
Stikkontakt

Skråstilte uttak plasseres 

Stikkontakt, 2-veis m/jord

Bryter
Bryter, 1-polt
Bryter, 2-polt
Bryter, serievender
Dimmer
Bevegelsesføler
Bevegelsesføler, i/tak
Lysføler (lux)
Termostat

Tilleggssymbol for utstyr 
montert innfelt / i kanal

Tilleggssymbol for uttak 
montert i kanal

Koblingsboks, påveggTilkoblingspunkt for utstyr 
levert av andre Koblingsboks, innfeltSammenkobling av en eller 
flere kabler. Angir ikke punkt 
for koblingsboks

Ledelys

SYMBOLFORKLARING

Rack, for data
Uttak, fiber dobbel
Uttak, tele dobbel

Skråstilte uttak plasseres 

Uttak, data dobbel

FORKLARINGER
1. -  TEGNINGER ANGIR KUN PRINSIPIELLE LØSNINGER OG ANSES KUN SOM VEILEDENE. 

    DET ER OPP TIL ENTREPENØR Å FINNE DE RIKTIGE LØSNINGENE I DERES 
    PROSJEKTERING, TILBUDSBEFARING OG DERETTER DETALJPROSJEKTERING.  
 

2. -
3. -
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ANVISNINGER

HENVISNINGER
1. -
2. -
3. -

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte 
eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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