
106,0 m2

85,5 m2

85,5 m2

84,0 m2

25,7 m211,4 m2

4,2 m2

11,2 m2

4,9 m2
4,2 m2

2,0 m2 2,0 m2 2,0 m2 2,0 m2

7,3 m2

5,3 m2 5,3 m2

117

116

115

114

113112

108

111

107
104

110 109 106 105
102

103 101

Radonbrønn 9,
Hull i gulv Ø200 pg Ø160 kanal. 

Trykkvakt 
monteres før LF. 

Ø
16

0 
ve

gg
vi

fte
, 

Ka
pa

si
te

t 1
00

m
3/

h 
ve

d 
45

0P
a

Kanal montert 
underkant dragere

Trykkvakt 
monteres før LF. 

Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h 
ved 450Pa

Kanal montert 
skrått opp mot tak 

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Radonbrønn 10,
Hull i gulv Ø200 pg Ø160 kanal. 

Kanal montert 
h:3,5m 

Lydfelle felles inn i 
veg, fuges mellom
lydfelle og vegg
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