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T01.356

13.03.001

Prosjektrom/møte

12.2 m²

T01.355

13.03.002

Prosjektrom/møte

12.7 m²

T01.354

13.03.003

Prosjektrom/møte

16.1 m²

T01.634

14.01.001

Servicesenter

79.5 m²

T01.632

14.01.002

Stillerom

7.8 m²

T01.633

14.01.003

Stillerom

7.7 m²

T01.374

14.10.001

Varemottak

48.3 m²

T01.332

14.10.002

Felleslager

65.0 m²

T01.303

14.10.003

Lager

4.1 m²

T01.631

16.01.001

Studentparlament

28.8 m²

T01.335

16.06.001

Lager

17.0 m²

T01.221

17.01.001

Scene/flerbruk

66.4 m²

T01.231

17.01.002

Flerbruksrom

55.2 m²

T01.232

17.01.003

Flerbruksrom

59.0 m²

T01.602

20.03.005

HCWC

5.5 m²

T01.301

20.04.011

BK

2.4 m²

T01.321

21.01.008

Gangsone

92.7 m²

T01.361

21.03.005

Trapp

15.6 m²

T01.601

21.03.006

Trapp

18.0 m²

T01.333

23.01.001

Avfallsrom

71.4 m²

T01.372

23.02.001

Kjølerom

5.4 m²

T01.334

23.03.001

Garasje Drift

36.5 m²

T01.337

23.04.001

Gasslagrer

2.3 m²

T01.351

14.01.009

Driftskontor HiST

15.9 m²

T01.401

70.02.001

C/M

7.7 m²

T01.402

70.02.002

C/M

7.9 m²

T01.421

70.02.003

C/M

8.2 m²

T01.422

70.02.004

C/M

8.2 m²

T01.403

70.01.001

Landskap

41.1 m²

T01.423

70.01.002

Landskap

36.0 m²

T01.408

70.02.005

C/M

7.8 m²

T01.409

70.02.006

C/M

7.7 m²

T01.410

70.05.001

Sosial

25.7 m²

T01.522

70.07.001

Kopi

10.3 m²

T01.531

70.08.001

Arkiv

7.6 m²

T01.532

70.08.002

Arkiv

7.6 m²

T01.541

70.06.001

Stillerom

10.4 m²

T01.542

70.06.002

Stillerom

9.8 m²

T01.501

70.04.001

F/M

24.0 m²

T01.504

70.04.002

F/M

24.0 m²

T01.551

70.01.003

Landskap

174.1 m²

T01.511

21.02.002

Gangsone

39.4 m²

T01.626

70.06.003

Stillerom

9.5 m²

T01.625

70.02.010

C/M

8.0 m²

T01.624

70.02.009

C/M

8.3 m²

T01.623

70.02.008

C/M

8.2 m²

T01.622

70.02.007

C/M

8.2 m²

T01.621

70.02.040

C/M

14.7 m²

T01.604

20.03.034

WC

2.0 m²

T01.603

20.03.035

WC

2.2 m²

T01.605

21.01.028

Gangsone

16.7 m²

T01.373

14.01.006

Drift HiST

15.7 m²

T01.331

14.10.008

Gang

25.2 m²

T01.336

23.04.002

Propanlager

1.4 m²

T01.101

21.01.007

Øvre del sentralrom

487.9 m²

T01.353

13.03.008

Prosjektrom/møte

16.1 m²

T01.352

13.03.009

Prosjektrom/møte

13.6 m²

T01.411

21.02.008

Gangsone

41.4 m²

T01.611

21.02.009

Gangsone

49.8 m²

Opplegg for

fylling/tømming av

renholdsmaskiner

T01.371

14.10.004

Lager

17.9 m²

T01.102

21.01.037

Nedre del sentralrom

403.1 m²

G01.041

30.02.002

Sitteplasser kantine

231.9 m²

T01.364

21.03.015

gang

15.8 m²

T01.362

25.04.008

EL-tavle

2.3 m²

T01.662

25.04.007

EL-tavle

2.2 m²

T01.261

25.04.006

EL-tavle

1.1 m²

T01.243

17.01.005

lager / backstage

13.7 m²

T01.244

17.01.006

lager / backstage

15.1 m²

T01.241

17.01.007

Forrom

8.2 m²

T01.242

17.01.008

Forrom

8.2 m²

G01.012

30.01.019

Garderobe

4.8 m²

G01.011

30.01.012

WC

2.4 m²

G01.013

30.01.010

Fryserom

9.9 m²

G01.014

30.01.011

Kjølerom

9.9 m²

G01.015

30.01.013

Kjølerom

9.9 m²

G01.010

30.01.018

Pauserom

9.9 m²

G01.009

30.01.005

Kontor

5.3 m²

G01.004

30.01.009

Tørrvarelager

6.9 m²

G01.007

30.01.015

Lager

9.9 m²

G01.006

30.01.004

Oppvask

28.7 m²

G01.003

30.01.017

Oppvaskinnlevering

15.2 m²

G01.016

30.01.002

Kjøkken

64.4 m²

T01.521

70.06.028

Stillerom

5.4 m²

GLASS E30

T01.313

25.06.005

Vareheis

8.4 m²

T01.312

25.06.006

duplexheis

8.6 m²

G01.031

30.01.001

Serveringsområde

156.5 m²

G01.032

30.02.003

Sitteplasser kantine

66.9 m²

T01.181

25.06.018

Heis

4.6 m²

T01.363

25.05.013

VVS-sjakt

2.5 m²

T01.561

25.05.014

VVS-sjakt

2.3 m²

T01.663

25.05.015

VVS-sjakt

3.9 m²

T01.661

25.05.019

VVS-sjakt

3.8 m²

T01.262

25.05.016

VVS-sjakt

2.8 m²

T01.314

25.05.017

VVS-sjakt

4.9 m²

T01.311

25.05.018

VVS-sjakt

3.0 m²

T01.315

25.05.020

VVS-sjakt

3.3 m²

T01.108

21.01.043

Øvre del sentralrom

104.0 m²

T01.104

21.01.044

Gangsone

10.1 m²

GITTER

GITTER

GITTER

G01.002

30.01.003

gang

71.5 m²

T01.365

25.07.003

Sjakt avkast

9.2 m²

T01.366

25.07.004

Sjakt tilluft

14.2 m²

G01.005

30.01.014

Kjølerom

6.0 m²

G01.008

30.01.016

Grovoppvask

9.4 m²

G01.001

30.01.020

Lager

5.7 m²

G01.017

25.01.010

Aggregatrom

34.5 m²
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Symboler:

Til rømningsvei

Utgang til det fri

Konstruksjoner:

EI 60 A2-s1,d0 [A60]

EI 30 glass

Skravurer:

Rømningsvei Branndekke REI 60

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal

leses sammen med brannstrategidokumentet.

Den har ikke status som byggetegning.

Informasjon:

Risikoklasse: 5

Brannklasse: 3

Grunnflateareal: 5000 m²

Totalt areal: 30000 m²

Dører i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 1,2 meter

(13x21M).

Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 1,2 meter

(13x21M).

Branntekniske installasjoner:

Ledesystem, sprinkling, fulldekkende brannalarmanlegg med

talevarsling og brannslanger som dekker alle arealer.

Trapperom skal trykksettes.

Glassgård sentralrommet røykventileres .

Glassgård glassatriet røykventileres .

Ventilasjonssjakter tettes i dekke.

El-sjakter er sprinklet og røykventilert.

Utenfor prosjekt

Dører:

EI60C EI₂ 60-CSa [B60S]

EI60 EI₂ 60-Sa [B60]

EI30C EI₂ 30-CSa [B30S]

EI30 EI₂ 30-Sa [B30]

E30C E 30-CSa [F30S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte

konstruksjoner må være klassifisert Sa.

C Selvlukkende

E 30 [F 30]

01 F 200 20 001

ARK :

Etasje Fag System Type
Løpenr.

 Rev Endring Utf Ktr Dato

RIB :

RIV :

RIE :

Dato

Fase:

Målestokk Format

14.10.2016

Tegnet
Kontrollert

AsLun MaRon
1:200

Lokaliseringsfigur:

Gnr 403 /  Bnr 177/42

7

Rev.

Plan 1. etasje

Teknologibygget

Statsbygg

THiLT Engineering AS

Firmanavn

ARBEIDSTEGNING

Firmanavn

A1

Eiendom Bygg Fase

D1496772

Status

C

Prosjektnummer

5142976

N

Branntegning

RIVA :

RIBr :

LARK :

Norconsult AS

Norconsult AS

Norconsult AS

Slyngstad Aamlid Arkitekter AS

Firmalogo:

Brannalarmsentral

2C NYTT ARKITEKTUNDERLAG
29.01.2015

3C SKJERMVEGG FJERNET
09.02.2015

4C
GBj 03.06.2015

NYTT ARKITEKTUNDERLAG

Maron

Maron

Maron

GBj

GBj

5C
MaRon 05.02.2016

NYTT ARKITEKTUNDERLAG
AsLun

6C
MaRon 26.02.2016

BRANNSKILLE MELLOM GASSROM
AsLun

7C SOM BYGGET
Aslun

14.10.2016Maron

Brannmelder

Brannslange

Betjeningspanel røykventilasjon

Nøkkelboks

Håndslokker CO2

Håndslokker skum

Håndslokker pulver

Sprinklersentral

EI 120 A2-s1,d0 [A120]

EI 30 [B 30]

Betjeningspanel

brannalarm

EI 60 [B60]

Brannbelastning under trapper må begrenses.
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2 000 mm

Midlertidig rømningskorridor 1Midlertidig rømningskorridor 2

1 200 mm
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